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Grunnmynd sdkkulveggja

Steyputeinn

Virlas
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Samtenging steyputeina
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Samtenging steyputeina

Setja skal tvo virlasa
a hver samskeyti

Tengja skal saman tvé nedstu jarnin i sckkulveggjum
allan uthringinn og ad upptaki i tengibox.
i radhus, parhis og hlidsteed hus er leifilegt a8 tengja
sameigilegan uthring en tengibox og tenging verdi

vid hverja heimtaug.

Synd eru 2 nedstu steypu-
styrktarjarn i steypumati
ofan & nedstu motavirum.

Tafla

koparvir i pipu
tengist eftir atvikum a
PE- eda PEN- skinnu i 6flu

Tengibox fyrir sékkulskaut
skal avallt vera synilegt
og adgengilegt. Stadsett
vid vatnsinnték eda undir
toflu.

/'>+\J+\/ Tengibox

& 8mm
me ]

Ef tengdar eru fleiri taugar

i boxid skal nota safnskinnu
pannig ad audvelt sé ad losa
hverja taug til meelimga.

Tryggja skal rétta notkun
—>| bessarajarna med Gruggri
merkingu.
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Snid i tofluvegg

S:898-4476 S:855-3155
helgi@voltorka.is baldvin@voltorka.is
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Verkefni
Mosar 10 i landi Storafljots

Stadur
Blaskogarbyggo

Skyring
Afstada, snid, sokkulsk, toflur

Honnun, Baldvin 0. Gunnarsson
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Teiknad, Baldvin 0. Gunnarsson
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