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Neysluvatnslagnir:
Heitt: Alplast - o
Kalt: Rydfrytt AlSI316stal — — — —

Innra pvermal lagna er gefid upp 4 teikningum.
Lagnaleidir eru yfirleitt undir golfi 2. hadar.
Allt lagnaefni skal hafa RB vottun.

Lagnir skulu prystiprofadar samkvaemt
leidbeiningum framleidanda (min 10 bar).
Stofnlagnir eru einangraar med 20 mm
gleruliarholkum.

Lagnir i léttum veggjum eru einangradar med
adraqgl.

Kait neysluvatn vafid med tjorupappa undir
einangrun.
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