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Neysluvatnslagnir, Grunnmynd. mkv.1:50

129522588552

Skyringar neysluvatnskerfi:

Neysluvatnskefit er rir | rdr kerfl,

Ror [ neysluvatnskerfl skulu vera Pe-Pax plastidr med sGrefniskédpu,

vidd 15 mm fyrir elnn krana efa einn krana og salemi og vidd 18 mm fyrir 2 eda 3
mm'qémnw:

Rér skulu vera vottud af Rannsdéknarstofnun Byggingarifnadarins til

pealrma nota sem pau eru sstiud 1,
Neysluvatnskerfl skal prystipréfa med lofif skv.
fyrirmeslum framiel8anda réranna.
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- Rennslisstefna
13  Tengikista ur stali / kopar. Stofn kistu er 25, 4 tengingar
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