
T1.1 
T1.0 
TÖFLUKASSI RAFVEITU

1175 mm

Rör skulu leggjast út að lóðarmörkum -

upp úr jörðu og lokast í endan

Rör rafveitu Ø50

Rör síma Ø50

700 mm

1300 mm

SPENNUJÖFNUN

Í BAÐHERBERGI
10 mm210 mm210 mm2

6 mm2

10 mm2

10 mm2

PEN
63A
50A

Wh

Einnig er heimilt að
nota 32 A sjálfvirkt var
gerð B í straumtak-
mörkunarflokki 3

Innsiglanlegur mæla-

skv. ÍST EN 60 898

kassi á húsi.
kassin skal settur
lóðréttur í lóðréttu plani.

TENGIBOX
VATNSVEITA HITAVEITA

Sökkulskaut/Séskaut

3F

HEIMTAUG
3/N      400 / 230 V TN-C-S

N

Ljós og tenglar

63A/30 mA

Tafla T1.1

T1.0

Eldavél

-F.1.1

10 A

1

-F.1.6

10 A

1

-F.1.2

25 A

1

-F.1.3

16 A

3

-F.1.4

10 A

1

Ónotað

-F.1.5

16 A

1

4

-QF 1
3

mm²16 3 x 1,5

mm²20 3 x 4

Ónotað

Möguleg garðlýsing

Tengill
mm²20 5 x 1,5

mm²25 4 x 1,5

3

MÆLAKASSI
RAFVEITU

T1.0 
Ø32

T1.1 
Tengibox Spennujöfnun

Rör skulu leggjast út að lóðarmörkum -
upp úr jörðu og lokast í endan
Rör rafveitu Ø50
Rör síma Ø50

T1.0

Afstöðumynd 1:1000

Snið 1:50

Einlínumynd

Grunnmynd, 1:50
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Geymsla/Holt Hrunamannahreppi
L-192736
Staðgr.: 8710-2-00084010

Rafkerfi
Afstöðu- og grunnmynd
Snið og einlínumynd
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Sigurður Ívar Sigurjónsson  200277-3929
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