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Öll mál takist/staðfærist á staðnum áður en smíði hefst.
Misræmi í teikningum skal tafarlaust tilkynna hönnuðum.
Teikningar arkitekta skal lesa með teikningum meðhönnuða. 
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Adrenalíngarðurinn: Nesjavallarvegur
L 202576
Lóð 13

Óskað er eftir að staðsetja byggingu á lóð 13, þar sem Adrenalíngarðurinn er staðsettur við Nesjavallarveg. 
Um er að ræða bráðabyrgða byggingu, sem mun verða fjarlægð þegar starfsemi Adrenalínsgarðsins verður hætt
Aðkoma er frá Nesjavallarvegi, ganga þarf frá vegi að Adrenalíngarði eftir slóða að á þar sem gengið er yfir
timburbrú, aðkoma er ekki greiðfær fyrir hreyfihamlaða en þó möguleg með aðstoð. 
Aðgengi inní húsið er frá palli. Uppá pall er rampur. Samkv.6.2.3. gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012.
Frávik eru um algilda hönnun við svæðið og er vísað í 6.1.3. gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012
Frávik frá kröfu 1. mgr. hvað varðar c- og h- lið. 

Notkun byggingar er fyrst og fremst hugsuð sem aðstaða fyrir starfsmenn og veðurskjól fyrir gesti 
Adrenalínsgarðsins. Enginn þjónusta er í byggingu fyrir gesti. 
Eitt þurrsalerni er í bygging, handlaug á salerni er á pumpu, sem tegnd er við vatnstank og rotþró. 
Ekki er gert ráð fyrir neysluvatni.
Auk þess sem gert er ráð fyrir aðstöðu fyrir starfsfólks til að borða nesti og og geyma útiföt.
Um er að ræða þrjár byggingar á einni hæð, settar saman úr Moelven Modul vinnubúðareiningum úr tré.
Þak og gólf er borið uppi með 34x195 mm trébitum c/c 600 mm.  
Útveggir og berandi milliveggir eru bornir uppi með 45x95 mm standandi trégrind c/c 600.
Húsið verður staðsett á steyptum sökkuleiningum, fest með stagvír. Sjá teikningar burðarþolsverkfr.
Gert er ráð fyrir 2-3 starfsmönnum.
Gestafjöldi eru hámark 12 í hverjum hóp.

Klæðningar:
Loft-og veggjaklæðningar innanhúss skulu vera í flokki 1 og upfylla skilyrði ÍST EN 13501-1um flokkunina
K210 B-s1,d0.
Þakklæðningar skulu vera í flokki T og upfylla skilyrði ÍST EN 13501-1 um flokkunina B(roof)(t2.).
Yfirborð gólfefni skulu vera í flokki G skv. ÍST EN 13501-1 um flokkunina Dfi-s1.
Utanhússklæðningar eru í flokki 2.
Notuð er óbrennanleg einangrun í bygginguna (A2-s1,d0).

Flóttleiðir:
Þrjár óháðar flóttaleiðir eru í húsinu þ.e. út úr anddyri, sal og frá gangi í norður. 
Einnig eru björgunarop (0,98x1,1 m) í öllum gluggum.

Brunavarnir:
Tryggja skal að brunamótstaða einiganna sé R60.
Afstaða til nærliggjandi bygginga er meiri en 10 m.

Slöngukerfi og slökkvitæki:
Handslökkvitæki eru sett uppí húsinu.

Neyðarlýsing:
Neyðarlýsing og út-merkingar eru settar upp í allri byggingunni.

Loftræsting:
Nátturuleg loftræsting er í húsinu í gegnum glugga og lofttúður

Neysluvatn:
Kalt vatn er á svæðinu, en ekki er lögð hitaveita að svæðinu.

Gólfniðurföll:
Gólfniðurfall er á salerni

Sorp:
Sorpi skal skilað á þartilgreindar sorpstöðvar sveitarfélagsins.

Bílastæði:
Enginn bílastæði eru skilgreind á svæðinu. Komið er gangandi að garðinum.
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Deiliskipulagsbreyting samþykkt: 
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Öll mál takist/staðfærist á staðnum áður en smíði hefst.
Misræmi í teikningum skal tafarlaust tilkynna hönnuðum.
Teikningar arkitekta skal lesa með teikningum meðhönnuða. 
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Öll mál takist/staðfærist á staðnum áður en smíði hefst.
Misræmi í teikningum skal tafarlaust tilkynna hönnuðum.
Teikningar arkitekta skal lesa með teikningum meðhönnuða. 
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