
ÚG-12
Op: 2335/1755, hfg: -35 mm

IR-03

Samtals flötur snjóbræðslu: 160 m2
Vatnshiti að kerfi 35°C en frá kerfi 20°C
Reiknuð afköst snjóbræslu pr.m2 : 230 W/m2
Bræðslugeta kerfis áætlað : 120 W/m2
Q= 230W/m2 x 160 m2 = 37 kW

Snjóbræðslulagnir skulu vera vottað lagnaefni.
Gert er ráð fyrir að lagnir verði PPr 25mm og millibil
á milli lagna sé ekki meira en 250mm
Stofnar að snjóbræðslu PPr.

Samtals lengd:  35m.
Millibil: 250mm

Samtals lengd:  33m.
Millibil: 250mm

Samtals lengd:  23m.
Millibil: 250mm

Samtals lengd:  23m.
Millibil: 250mm

Samtals lengd:  23m.
Millibil: 250mm

Samtals lengd:  23m.
Millibil: 250mm

Samtals lengd:  23m.
Millibil: 250mm

Samtals lengd:  23m.
Millibil: 250mm

Samtals lengd:  23m.
Millibil: 250mm

Samtals lengd:  23m.
Millibil: 250mm

Samtals lengd:  23m.
Millibil: 250mm

Samtals lengd:  35m.
Millibil: 250mm

Samtals lengd:  23m.
Millibil: 250mm

Samtals lengd:  23m.
Millibil: 250mm

Samtals lengd:  23m.
Millibil: 250mm

Samtals lengd:  23m.
Millibil: 250mm

Samtals lengd:  23m.
Millibil: 250mm

Samtals lengd:  23m.
Millibil: 250mm

Samtals lengd:  23m.
Millibil: 250mm

Samtals lengd:  23m.
Millibil: 250mm

Samtals lengd:  23m.
Millibil: 250mm

Samtals lengd:  23m.
Millibil: 250mm

Samtals lengd:  23m.
Millibil: 250mm

Tengigrind:
Danfoss Termix VX 24-T
IS99501080
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Samtals lengd:  37m.
Millibil: 250mm
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Tengigrind:
Danfoss Termix VX 24-T
IS99501080
Afköst: 50 kW

Innanmál röra Ø50mm

Samtals 
Millibil: 2
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IR-03

Samtals flötur snjóbræðslu: 160 m2
Vatnshiti að kerfi 35°C en frá kerfi 20°C
Reiknuð afköst snjóbræslu pr.m2 : 230 W/m2
Bræðslugeta kerfis áætlað : 120 W/m2
Q= 230W/m2 x 160 m2 = 37 kW

Snjóbræðslulagnir skulu vera vottað lagnaefni.
Gert er ráð fyrir að lagnir verði PPr 25mm og millibil
á milli lagna sé ekki meira en 250mm
Stofnar að snjóbræðslu PPr.

amtals lengd:  23m.
illibil: 250mm

Samtals lengd:  23m.
Millibil: 250mm

Samtals lengd:  23m.
Millibil: 250mm

Samtals lengd:  23m.
Millibil: 250mm

Samtals lengd:  23m.
Millibil: 250mm

Samtals lengd:  23m.
Millibil: 250mm

Samtals lengd:  23m.
Millibil: 250mm

Samtals lengd:  23m.
Millibil: 250mm

amtals lengd:  23m.
Millibil: 250mm

Samtals lengd:  23m.
Millibil: 250mm

Samtals lengd:  23m.
Millibil: 250mm

Samtals lengd:  23m.
Millibil: 250mm

Samtals lengd:  23m.
Millibil: 250mm

Samtals lengd:  23m.
Millibil: 250mm

Samtals lengd:  23m.
Millibil: 250mm

Samtals lengd:  23m.
Millibil: 250mm

Samtals lengd:  23m.
Millibil: 250mm

Samtals lengd:  23m.
Millibil: 250mm

Tengigrind:
Danfoss Termix VX 24-T
IS99501080
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Tengigrind:
Danfoss Termix VX 24-T
IS99501080
Afköst: 50 kW

Innanmál röra Ø50mm

Samtals lengd:  150m.
Millibil: 250mm

Samtals lengd:  140m.
Millibil: 250mm

Samtals lengd:  165m.
Millibil: 250mm
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