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Lögnin skal vera hólkuð plastpípulögn.

Allt efni skal vera innfelt raðefni.

Aðaltafla skal vera vera áfeld á vegg og

vera klædd af.

Smáspennulagnir skulu lagðar í töflu í þar til

gert smáspennuhólf,  eða hafa smáspennutöflu.

sem sjálfstæða einingu

Málstraumur rofa er 10A.

Öll mál eru gefin upp í millimetrum

Hæð tengla er 20m mm. nema annars sé getið.

Hæð rofa er 1100 mm. nema annars sé getið.

Hæðir eru miðaðar við fullfrágengin gólf og

Málstraumur tengla er 16A nema annars sé getið.

loftnetslögnum, nema annars sé getið.

Að ljósum utanhúss skal leggja plastpípu ídregna

            Símatengill hæð 200 mm.

Loftnetstengill hæð 200 mm.

og miðja dós.

Rör skulu vera 16 mm í ljósa- og tenglalögnum,

með plaststreng .

Rofi og tengill hæð 1100 mm
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